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Sosnowiec, dnia 17.05.2017 r.
Wykonawcy pobierajacy ZDSO

prM/ZS/ZZ) 7372 12017

dotyczy: zapytania ofertowego na ustuge polegajaca na wykonaniu (sporzadzeniu)
audytu energetycznego Przedsigbiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z 0. 0. z
siedziba w Sosnowcu, znak sprawy: KC/Z0/2017/02/4

Do Zamawiajacego wplynelo zapytanie dotyczace wyjasnienia treSci SIWZ o
ponizszym brzmieniu:

JesteSmy zainteresowani wzigciem udzialu w przetargu na audyt energetyczny
Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z 0.0. w Sosnowcu zgodnie z ustawa z dn.

20.05.2016 r. o efektywno$ci energetycznej. W zataczniku do zapytania podaliScie
. Panstwo lokalizacje i powierzchnie budynkow oraz sklad floty jednak do lepszej
| wyceny potrzebowaliby$my dodatkowych informacji, tj.:

' e Moc zrodel ciepta w poszczegdlnych lokalizacjach — kottownia/cieplo z sieci
(jezeli kotlownia, proszg poda¢ informacje o rodzaju no$nika — gaz/olej/wegiel),

« Sprezone powietrze — czy wystepuje, a jesli tak, to jaka jest moc instalacji,

« Wentylacja mechaniczna/klimatyzacja — czy wystegpuja, a jesli tak, to jakie sa
moce tych instalacji. ,,

Uwzgledniajge powyzsze pytania, Zamawiajacy podaje:

1. Wykaz urzadzen dla obiektu nr 1:
1) budynek mieszkalny: dwa kotly wodne nisko temperaturowe Buderus 295kW -
paliwo gaz ziemny,
2) budynek administracyjny: kociol wodny nisko temperaturowy Viessman Vitoplex
100 120kW paliwo gaz ziemny,
3) hala gtéwna zajezdni :
a) dwa kotly wodne nisko temperaturowe Viessman Vitoplex 100 280kW paliwo
gaz ziemny,
b) 26 kurtyn powietrznych Flowar GN-P-350 (rozmieszczone przy bramach
wjazdowych),
¢) wentylatory dachowe WD 16 — 25 wyciggowe,
d) centrala klimatyzacyjna TYP: SPS-3/50/P-L (w szatni megskiej) podwieszana,
nawiewno-wywiewna CNW-2 Vn-1600m3/h z nagrzewnica 13kW,
e) trzy sprezarki Srubowe Walter SKTG 11/10 10br 11kW,
4) hala myjni: kociol niskotemperaturowy atmosferyczny S6kW - paliwo gaz
| ziemny.

| 2. Wykaz urzadzen dla Obiektu nr 2:



1) hala glowna zajezdni:
a) kociol wodny niskotemperaturowy Viessman Vitoplex 100 S00kW paliwo gaz
ziemny,
b) kociot wodny kondensacyjny Vitokrossal 200 o mocy 225kW paliwo gaz ziemny,
¢) 30 kurtyn powietrznych Flowar GN-P-350,
d) spezarka srubowa Walter SKTG 5/10 10br SkW,
e) centrala rekuperacyjna z wymiennikiem krzyzowym TYP: PIS 2500 HE EC 3.0 SSK,
f) wentylatory dachowe WD 16 — 25 wyciagowe,
2) budynek administracyjny: kociol Viessman Vitoplex 100 120kW -paliwo gaz ziemny.

3. Wykaz urzadzen dla Obiektu nr 3:

- dwa kotly wodnoatmosferyczne jednofunkcyjne Buderus GB 162 26kW - gaz ziemny.

Niniejsze wyjasnienia i modyfikacje stajy si¢ integralna czescia Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia na w/w przetarg.
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